Для данного комплекта теплорегистратора:
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- относительная погрешность теплорегистратора КАРАТ мод. 2001-01 ∆p≤0,2%;

- относительная погрешность расходомера ПРЭМ-50 класса D ∆g≤1%;

- относительная погрешность счётчика горячей воды ВСТ-15 ∆g≤2%;
- относительная погрешность термопреобразователей КТПТР-01 ∆t≤0,28%, ∆t≤0,22%;

- относительная погрешность термопреобразователя ТПТ-19-1 ∆t≤0,21%;

- относительная погрешность датчика давления СДВ-И ∆p≤0,5%.

Таким образом, суммарная относительная погрешность измерения количества теплоты для теплорегистратора КАРАТ мод. 2001-01 составляет:

- на теплоснабжение в отопительный период
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- на ГВС в летний период
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